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1. Uberblick tiber abgeschlossene Projekte
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Gesamtstichprobe

Zeitraum 2009 bis 2015: 6.087 Fragebdgen (5.695 Schillerfragebdgen, 392 Lehrerfraghdgen)

Science College Cottbus Hohen Olbersdorf Marktober-

Overbach Neuendorf dorf

s RERRe vorher nachher vorher nachher vorher nachher vorher BRI
06/ 04/2011 04-05
Erhebu ng 2009 05/2014 02/2011 11/2014 09/2010 03/2013 09/2010 02/2012 04/2011 /2014

Schillerinnen/ =00 g0 208 315 94 216 129 126 699 754
Schiiler

Lehrkrafte 16 16 32 13 10 17 20 24 46 50
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Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden

Luftqualitat™** Licht***

Thermischer
Komfort im
Sommer***

Blendschutz

Thermischer
Komfort im

Tl % k%
Frithjahr/ Akustik
Herbst**
Thermischer
Komfort im wontbetingen (I ebeuce"
Winter**
Statistische Tests auf Signifikanz: p < .05*%; p < .01%*: p < .001***. R2 =47%
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2. Vergleichende Analyse zu Science College Overbach
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Science College Overbach - Bewertung der Komfortparameter

Im Frdhjahr Im Sommer
Im Winter und Herbst angenehme Genug frische durch die
warm genug warm genug Temperatur Luftim Raum

1 =sehr gut
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Schutz vor
Blendung

Sonne
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6 = ungeniigend

—fl— Schiiler Zweitbefragung
(N=615)

== Schiler Drittbefragung (N=433)

—@— Lehrer Zweitbefragung (N=140-
144)

= @— Lehrer Drittbefragung (N=15-
16)
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Science College Overbach - Ubersicht

w
B Sofpistro med
pengfaniad

. Treppenhaus

vty Wl

-—— ™

WPhysik 8
Unterricht

Gassohausgaion L’s1 N
'BioLAB |

i LD ATy

] Schiilerlabor P Physik
. I 2 Sammlung

Quelle: Hahn Helten + Assoziierte Architekten GmbH
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Science College Overbach - Chemie: Stdwesten

Raum E203 Schutz vor
Im Frihjahr Im Sommer Blendung
Im Winter und Herbst angenehme Genug frische durch die

warm genug warm genug Temperatur Luftim Raum Sonne

1=sehrgutil
1,5 — =—— Raum E203
- =<4 Zweitbefragung
2 To~m (n=14 bis 16)
— —a /
2,5 N
N d —B- Raum E203
+ 3 N / - Drittbefragung
pe P
g Y’ (n=29 bis 30)
© 3,5
=
4,5
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6 = ungenigend
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Science College Overbach - Chemie: Sudwesten

Technische Analyse 2013
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Science College Overbach - Ubersicht
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Science College Overbach — Physik: Nordwesten

Raum E311 Schutz vor
Im Frdhjahr  Im Sommer Blendung
Im Winter und Herbst angenehme Genug frische durch die

warm genug warm genug Temperatur Luftim Raum Sonne
1= seh1rth

Erkenntnisse aus der

" ——a-_ Drittbefragung
2 \in - (Schiler):
2,5 "~y ,/.
3 \./ ,Sommer manchmal

g zu warm®
E 3,5
S 4 ,Manchmal ist es,
45 gerade im Sommer,
' sehr heild.”
5
6= 5,5
ungeniigend
—f— Raum E311 Zweitbefragung (n=112 bis 115) =B~ Raum E311 Drittbefragung (n=159 bis 161)
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Science College Overbach — Physik: Nordwesten

Technische Analyse 2013

s Winter =Ubergangszeit eSommer
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3. Vergleichende Analyse zu Gymnasium Cottbus
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Gymnasium Cottbus — Bewertung der Komfortparameter

Schutz vor
Im Frdhjahr  Im Sommer Blendung
Im Winter und Herbst angenehme Genug frische durch die
1=sehrgut warm genug warm genug Temperatur Luftim Raum Sonne
1 | | | | J
1,5 —®= Schiler
Erstbefragung
2 -
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Gymnasium Cottbus — Bewertung der Komfortparameter

Schutz vor
Im Frdhjahr  Im Sommer Blendung
Im Winter  und Herbst angenehme Genug frische durch die
warm genug warm genug Temperatur Luftim Raum Sonne
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Gymnasium Cottbus — Ubersicht 2. OG

Seitenfligel A
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Quelle: ARGE Steenbeck
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Gymnasium Cottbus - 2. Obergeschoss: Osten

Raum A303 S
chutz vor
Im Frdhjahr Im Sommer Genug Blendung
Im Winter und Herbst angenehme frische Luft durch die
1 =sehr gut .
warm genug warm genug Temperatur im Raum Sonne
1
1,5
: /.\ /
. 2,5 > N /
B - N
Tz 3,5 \I\ /
s 4
= 4,5 \\\ //
> o
5'2 =—Raum A303 (n=22 bis 23)

6 = ungentigend

Erkenntnisse aus
Gruppendiskussion
und Zweitbefragung:

Schiler:
,kein Frieren, kein
Schwitzen”

Lehrkrafte:

»,Raumklima insgesamt
gut, Thermostat wird eher
selten - nach Bedarf —
genutzt

z. B. nach WE oder
morgens”
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Raumlufttemperatur [°C]
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Gymnasium Cottbus - 2. Obergeschoss: Osten

Technische Analyse 2014
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4. Vergleichende Analyse zu Grundschule Hohen Neuendorf
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Hohen Neuendorf — Bewertung der Komfortparameter

Schutz vor
Im Frihjahr Im Sommer  Genug Blendung
Im Winter und Herbst angenehme frische Luft durch die
1= sehr gut warm genug warm genug Temperatur im Raum Sonne
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Hohen Neuendorf — Bewertung der Komfortparameter

Schutz vor
Im Frihjahr Im Sommer  Genug Blendung
Im Winter und Herbst angenehme frische Luft durch die
1= sehr gut warm genug warm genug Temperatur im Raum Sonne
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Hohen Neuendorf — Ubersicht 1. OG

_________________

Quelle: IBUS Architekten und Ingenieure
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Hohen Neuendorf

Raum 1091
Schutz vor
Im Friihjahr Im Sommer Genug Blendung
Im Winter und Herbst angenehme frische Luft durch die
1=sehrgut \arm genug warm genug Temperatur  im Raum Sonne
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Relative Luftfeuchte [%]

Hohen Neuendorf

Technische Analyse Raum 1.09.1 flr 2012
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5. Ein Fazit

Agenda

Q‘\Q‘SRAUMSO&
g < Zukunftsraum Schule

ll [*I Carl-Benz Arena Stuttgart, 17.-18.11.2015
o

26



B

ewertung des Komfortparameters Raumtemperatur
Overbach Cottbus Hohen Olbersdorf Marktoberdorf
__Neuendorf
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Technischer Quervergleich

180

160 -

B Sommer
m Ubergang
B Winter

Stunden auBerhalb des Komfortbereichs der
DIN EN 15251

Overbach Cottbus Hohen Olbersdorf Marktoberdorf
Neuendorf
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Fazit

Das Gebaude hat statistisch den groBBten Einfluss auf das
subjektive Wohlbefinden.

In den sanierten / neuen Schulen sind die Temperatur- /
Feuchtemesswerte nach einer Betriebsoptimierungsphase
groftenteils im optimalen Bereich.

Die Befragungsergebnisse mit dem Vorher-Nachher-Vergleich
bestatigen dies: Die Einzelparameter des thermischen Komforts
werden meist besser bewertet als in der Erstbefragung.

Die sanierten / neuen Schulen sind demnach raumklimatisch
gemessen und subjektiv erhoben besser als die jeweiligen
Vorhersituationen und konnten im laufenden Betrieb sogar
noch weiter verbessert werden.
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